{., MUNICIPIO DE POMBAL

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE POMBAL

3° TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Mata do Urso / Pombal

2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa
de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos (ERSAR).

PARAMETRO UNIDADES VALOR VALORES OBTIDOS N° ANALISES % CUMPRIMENTO N° DE ANALISES (PCQA) % ANALISES

PARAMETRICO (VP) MiNIMO MAXIMO SUPERIORES VP DO VP PREVISTAS REALIZADAS REALIZADAS
Escherichia coli (E. coli) N/100 ml 0 0 0 0 100% 33 33 100%
Bactérias coliformes N/100 ml 0 0 0 0 100% 33 33 100%
Desinfetante residual mg/| — 0,37 0,65 0 100% 33 33 100%
Numero de coldnias a 22°C N/ml Sem alteragao anormal <1 <1 0 100% 9 9 100%
Numero de coldnias a 37°C N/ml Sem alteragdo anormal <1 <3 0 100% 9 9 100%
Condutividade uS/cm a 20°C 2500 154,1 176 0 100% 9 9 100%
Cor mg/l PtCo 20 <5 <5 0 100% 9 9 100%
pH Unidades de pH 26,5 € <9,5 6,83 7,66 0 100% 9 9 100%
Cheiro, a 25°C Factor de diluigdo 3 <1 <1 0 100% 9 9 100%
Sabor, a 25°C Factor de diluigdo 3 <1 <1 0 100% 9 9 100%
Turvagao UNT 4 <0,3 0,98 0 100% 9 9 100%
Enterococos N/100 ml 0 0 0 0 100% 9 9 100%
Ferro ug/l Fe 200 <10 122 0 100% 9 9 100%
Manganés ug/l Mn 50 <1 8 0 100% 9 9 100%
Calcio mg/l Ca — 11,2 16 0 100% 9 9 100%
Magnésio mg/l Mg — 2,08 2,91 0 100% 9 9 100%
Dureza total mg/l CaCO3 — 36,8 50 0 100% 9 9 100%
Saodio mg/l Na 200 16,4 19,7 0 100% 9 9 100%
Aluminio ug/l Al 200 <10 — 0 100% 1 1 100%
Amonio mg/l NH4 0,5 <0,05 — 0 100% 1 1 100%
Antiménio ug/l Sb 10 <1 — 0 100% 1 1 100%
Arsénio ug/l As 10 <1 — 0 100% 1 1 100%
Benzeno ug/l 1 <0,2 — 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno ug/l 0,01 <0,001 — 0 100% 1 1 100%
Boro mg/l B 1,5 0,0111 — 0 100% 1 1 100%
Bromatos ug/l BrO3 10 <3 — 0 100% 1 1 100%
Cadmio ug/l Cd 5 <0,5 — 0 100% 1 1 100%
Carbono organico total mg/l C Sem alteragao anormal 1,05 — 0 100% 1 1 100%
Chumbo ug/l Pb 10 3,64 — 0 100% 1 1 100%
Cianetos ug/l Cn 50 <5 — 0 100% 1 1 100%
Cloretos mg/l Cl 250 27,7 — 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (incluindo esporos) N/100 ml 0 0 — 0 100% 1 1 100%
Cobre mg/l Cu 2 0,0254 — 0 100% 1 1 100%
Crémio ug/l Cr 50 <1 — 0 100% 1 1 100%
1,2-dicloroetano ug/l 3 <0,75 — 0 100% 1 1 100%
Fluoretos mg/l F 1,5 <0,2 — 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos (HAP): ug/l 0,1 <0,001 — 0 100% 1 1 100%
Benzo[b]fluoranteno ug/l — <0,001 — 0 100% 1 1 100%
Benzo[k]fluoranteno ug/l — <0,001 — 0 100% 1 1 100%
Benzo[ghi]perileno ug/l — <0,001 — 0 100% 1 1 100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno ug/l — <0,001 — 0 100% 1 1 100%
Mercurio ug/l Hg 1 <0,3 — 0 100% 1 1 100%
Niquel ug/l Ni 20 <1 — 0 100% 1 1 100%
Nitratos mg/l NO3 50 4,45 — 0 100% 1 1 100%
Nitritos mg/l NO2 0,5 <0,01 — 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade mg/l 02 5 <1 — 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total ug/l 0,5 <0,1 — 0 100% 1 1 100%
Bentazona ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-P ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Dimetoato ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Diurdo ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
2,4-D ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
MCPA ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Metolacloro ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Metribuzina ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Ometoato ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Oxadiazdo ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina ug/l 0,1 <0,03 — 0 100% 1 1 100%
Selénio ug/l Se 20 <1 — 0 100% 1 1 100%
Sulfatos mg/l SO4 250 <5 — 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno: ug/l 10 <0,3 — 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno ug/l — <0,2 — 0 100% 1 1 100%
Tricloroeteno ug/l — <0,1 — 0 100% 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): ug/l 100 2,73 — 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio ug/l — 0,14 — 0 100% 1 1 100%
Bromoférmio ug/l — 1,79 — 0 100% 1 1 100%
Bromodiclorometano ug/l — 0,16 — 0 100% 1 1 100%
Dibromoclorometano ug/l — 0,64 — 0 100% 1 1 100%
Alfa total Ba/l 0,1 <0,04 — 0 100% 1 1 100%
Beta total Bq/l 1 0,1 — 0 100% 1 1 100%
Dose indicativa total mSv 0,1 <0,1 — 0 100% 1 1 100%
Radio 226 Bq/l 0,5 <0,03 — 0 100% 1 1 100%

Informagao complementar relativa a averiguagao das situagoes de incumprimento dos valores paramétricos (causas e medidas corretivas):
Nao se verificou a ocorréncia de incumprimentos. Os resultados apresentados demonstram que a agua distribuida pelo Municipio de Pombal esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no

referido Decreto-Lei.

Analises Efetuadas por Laboratério Apto pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos, |.P.

Pombal, 25 de outubro de 2023

O Presidente da Camara Municipal de Pombal

(Pedro Pimpao - Lic.)




